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6 Anlagensicherheit 

Die Anlage unterliegt nicht den Kriterien der Störfallverordnung (siehe Kapitel 6.2). 

Aufgrund ihrer wesentlichen Bedeutung für die öffentliche Versorgung, wird sie dennoch frei-

willig nach vergleichbaren Maßstäben geplant und betrieben, ohne dass dazu eine gesetzliche 

Verpflichtung besteht. 
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6.1 Allgemeine Anlagensicherheit 

Maßgeblich für den sicheren Betrieb der Anlage zum Schutz der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen ist ihr 

regelkonformer Aufbau und die strikte Beachtung der relevanten Regeln für Arbeiten in 

Hochspannungsanlagen. 

Des Weiteren sind Energieanlagen gem. § 49 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. 

Demnach sind gem. § 49 Absatz 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) die aner-

kannten Regen der Technik zu beachten. Wonach gem. § 49 Absatz 2 Satz 1 des Energiewirt-

schaftsgesetz (EnWG) die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik vermutet 

wird, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizität die 

technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. 

(VDE) eingehalten worden sind. 

Bei der hier beantragten Anlage werden die technischen Regeln des VDE eingehalten, sodass 

die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik gewährleistet ist. 

Zur Vermeidung von unsachgemäßem Betrieb werden die DIN VDE 0105-100:2015-10 

(Betrieb von elektrischen Anlagen), die DGUV Vorschrift 1 (Unfallverhütungsvorschrift – 

Grundsätze der Prävention) und die DGUV Vorschrift 3 (Unfallverhütungsvorschrift – 

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel) besonders berücksichtigt. 

Ebenfalls zu berücksichtigen ist das THN - Technisches Handbuch Netz. Dieses enthält 

grundsätzliche Festlegungen und Vorgehensweisen für die Systemführung, den 

Anlagenbetrieb, die Netzplanung, den Bau, die Projektierung und Errichtung sowie die 

Instandhaltung. 

Diese Vorschriften sind in den geltenden Betriebsvorschriften niedergelegt und für das 

Bedienpersonal verbindlich. Darüber hinaus gelten die einschlägigen VDE Bestimmungen und 

Unfallverhütungsvorschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Der Personenkreis mit Zutrittsberechtigungen zu der Anlage ist in den Betriebsvorschriften des 

Betreibers definiert. Beim Betreten bzw. Verlassen des Geländes ist das THN zu 

berücksichtigen. 

Mit diesen Vorgaben wird der sichere Betrieb der Anlage gewährleistet. 

Die Betriebsgebäude werden stets verschlossen gehalten. Die Konverterstation befindet sich 

auf einem Standort mit mehreren elektrischen Anlagen, welcher insgesamt durch einen 

massiven Zaun, wie für abgeschlossene elektrische Betriebsstätten vorgesehen, gegen 

zufälliges Eindringen von Menschen und Tieren gesichert wird. Diese würden in Unkenntnis 

des Anlagenbetriebs sich selbst gefährden und dabei möglicherweise auch eine 

Betriebsstörung herbeiführen, die eine Notabschaltung von Anlagenbereichen oder der 

Gesamtanlage zur Folge haben könnte. 
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Warnschilder im Umfeld der Anlage werden in genügender Menge angebracht. 

Der Anlagenbetrieb erfolgt fernüberwacht und ferngesteuert. Die Anlage ist im normalen 

Betrieb nicht besetzt. Aktuelle Anlagenzustände und Störungen werden automatisch an eine 

zentrale Leitstelle gemeldet. 

Bei Unregelmäßigkeiten während des Betriebs wird in der Überwachungszentrale ein Alarm 

mit Hinweis auf die Art der Störung ausgelöst und die Betriebsmannschaft entsprechend 

alarmiert. Neben der gezielten Benachrichtigung im Störungsfall wird die Anlage außerdem 

durch regelmäßige Kontrollen überwacht. Diese beinhalten auch die erforderlichen 

regelmäßigen Kontrollen entsprechend den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). 

Brandschutzmaßnahmen werden mit den lokalen Behörden entsprechend des 

Anlagenkonzepts abgestimmt. Die Vorgaben des in Abschnitt 10.4 enthaltenen 

Brandschutzkonzeptes werden dabei berücksichtigt. 

 

Tabelle 1: Mögliche Störungen im Anlagenbereich während des Betriebs sind im Folgenden 
für die Konverteranlage aufgelistet. 

Mögliche Betriebsstörung Reaktion 

Elektrische Kurzschlüsse zwischen Phasen bzw. 

zwischen Phase und Erde (Wechselspannungsseite) 

sowie elektrische Kurzschlüssen zwischen zwei Polen 

bzw. zwischen Pol und Erde (Gleichspannung) 

Automatisches Abschalten der Anlage 

Spannungen und Frequenzen außerhalb definierter 

Toleranzbereiche 

Automatisches Abschalten der Anlage 

Thermische Überlast bei aktiven oder passiven 

Elementen im Hauptstromkreis  

Automatisches Abschalten der Anlage 

Thermische Überlast in der Umrichterkühlung Automatisches Abschalten der Anlage  

Druck- bzw. Kühlmittelverlust in der Umrichterkühlung 

 

Automatisches Abschalten der Anlage  

Verlust von SF6-Isolationsgas in Komponenten Automatisches Abschalten der Anlage 

Ansprechen von Rauch- und/oder Feuermeldern Alarm an Leitwarte, bei Kurzschluss 

automatisches Abschalten der Anlage 

Ausfall von Gebäudelüftern und daraus folgenden 

Temperaturüberschreitungen innerhalb der Gebäude 

Drosselung der Einspeiseleistung oder 

Abschaltung  
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Bei Störungen in den Betriebsmittelsystemen werden Alarme durch Überschreiten von 

Temperatur-, Druck- oder Durchflusssollwerten ausgelöst. Es erfolgt dann eine automatische 

Anpassung der Energieeinspeisung bis die Sollwerte der Überwachung im Leitsystem wieder 

sicher eingestellt sind und die Ursachen der Abweichung ermittelt und behoben wurden. 

Mit der redundanten Ausführung wesentlicher Elemente im Kühlmittelkreislauf wird verhindert, 

dass bei geringfügigen Störungen eine Notabschaltung des Gesamtsystems ausgelöst wird. 

Die Störungen werden in der Leitzentrale erfasst. Von dort wird die erforderliche Reaktion 

ausgelöst. So wird eine Abweichung von relevanten Größen von ihren Sollwerten durch 

Sensoren erkannt und die erforderliche Reaktion ausgelöst. Eine Wiederinbetriebnahme wird 

von der Leitzentrale vorgenommen. Über redundante Signalwege ist gewährleistet, dass keine 

Wiederinbetriebnahme ohne Bereitschaftsmeldung der Systembeteiligten erfolgt. 
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6.2 Angaben zur 12. BImSchV (Störfallverordnung) 

Die für den Betrieb der Konverterstation erforderlichen Stoffe sind in Kapitel 3.3 aufgeführt. Im 

Folgenden wird ermittelt, ob die Konverterstation nach Errichtung und Inbetriebnahme, den 

Vorgaben der 12. BImSchV - Störfall-Verordnung (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes) unterliegt. 

Die in der geplanten Konverterstation eingesetzten Stoffe wurden bzgl. Ihrer Gefahrenkatego-

rien gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingeordnet bzw. überprüft, ob namentlich ge-

nannte gefährliche Stoffe gem. Anhang I der 12. BImSchV verwendet werden. 

 

 

Tabelle 1: Verwendete Stoffe gem. Anhang I der 12. BImSchV 

Stoffbezeichnung Gefahrenkategorien gemäß Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008, namentlich genannte gefährli-

che Stoffe 

Vorhandene Stoff-

menge in kg 

Difluormethan (R32) P2 Entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2 

(Stoff-Nr. 1.2.2) 

270 

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol  

Stoffkomponente der Stoffe 

Nynas Nytro Lyra X und Nynas 

Nytro 10XN 

E1 Gewässergefährdend, Kategorie Akut 1 

oder chronisch 1 

(Stoff-Nr. 1.3.1) 

3.830 

Dieseltreibstoff Gasöle (einschließlich Dieselkraftstoffe, leich-

tes Heizöl und Gasölmischströme)  

(Stoff-Nr. 2.3.3) 

43.000 

 

Für die Ermittlung der Mengenschwellen wurde das Excel-Tool der Bezirksregierung Arnsberg 

„Ermittlung eines Betriebsbereiches nach Seveso-III“ verwendet, auf welches im Formular 6.1 

Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) verwiesen wird. 

Sämtliche Tabellenblätter sind den Antragsunterlagen beigefügt. 
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Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Anlage keinen Betriebsbereich gemäß der 12. 

BImSchV darstellt. 

 

Tabelle 2: Mengenschwellen Ermittlung 

Stoffbezeichnung Mengenschwellen in kg Vorhandene Stoff-

menge in kg 

Betriebsbereich der 

„unteren Klasse“ nach 

§ 1 Abs.1 Satz 1 

Betriebsbereich der 

„oberen Klasse“ nach § 

1 Abs.1 Satz 2 

Difluormethan (R32) 10.000 50.000 270 

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol  100.000 200.000 3.830 

Dieseltreibstoff 2.500.000 25.000.000 43.000 

 

Keine der oben genannten Stoffe erreichen oder überschreiten auf Grund ihrer vorhandenen 

Stoffmenge, die in Spalte 4 der Stoffliste in Anhang I der 12. BImSchV genannten Mengen-

schwellen. 
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